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Kol ejnoSlI prac montaUowych w pogNczeniu z napegni

1. Wykonanie projektu instalacji chtodniczej zgodnie ze sztukg i z uwzglednieniem wytycznych

zawartych w DTR

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej zgodnie ze sztuka i obowigzujgcymi przepisami
Montaz urzgdzen chtodniczych

Montaz rurociggow

Przedmuchanie azotem , wytworzenie atmosfery ochronnej do lutowania

Lutowanie twarde rur

Proba szczelnosci azotem
Wykonanie prozni
Napetnienie czynnikiem chtfodniczym

10. Dokonanie wpisu w ksigzce eksploatacji i CRO
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Urzadzenie nalezy roztadowywac zawsze w pozycji normalnego uzytkowania, recznie
lub za pomoca odpowiedniej maszyny, biorgc pod uwage mase urzadzenia (informacja
na tabliczce znamionowej) i uwzglednic jg przy doborze odpowiedniego sprzetu
stuzgcego do podniesienia agregatu zgodnie z Dz.U. 2003 nr 91 poz. 858.

Przy urzadzeniach wysokich, nalezy zabezpieczy¢ urzagdzenie przed utratg statecznosci
i przechyleniem sie, maksymalny kat odchylenia od pionu to 15 stopni.

Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ pomiedzy elementami konstrukcyjnymi a
przenoszonym agregatem - minimum 1,5 m; nie dotyczy transportu recznego.

Podczas wjazdu widtami wozka pod urzadzenie nalezy uwazaé na jego elementy

wyposazenia, aby ich nie uszkodzi¢. Szczegdlnie trzeba zwroci¢ uwage na blokade
sprezarki (patrz rozdz. Sruba transportowa), oraz krééce przytaczeniowe.

Nie wolno wchodzi¢ oraz przebywac pod wiszgcym agregatem.

Nie wolno unosic¢ agregatu za elementy obudowy (rurociagi, wentylatory, siatki
ochronne, itp.). Pasy transportowe mocowac wytgcznie do specjalnego podestu
drewnianego na ktorym jest dostarczone urzadzenie.

W czasie czynnosci transportowych nalezy stosowac srodki ochrony osobiste].
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Usytuowani e agregatu skr apl

Agr ega skrapl aj Ncy mus.i mi el swobodny dostnp do p
odpr ow adzenla ciepgego powietrza w taki spos-Db, ab
Przepgyw powietrza przez skraplacz jest wymuszany
skraplacz obmywa gor NcN spriaUarki, co stanowi | ej

1% wysokosc skraplacza Minimalna odleglosé: 2x dlugosc¢ agregatu
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Mont aU

Wytyczne

Dla agregatow 1-went.

min. 250 mm (B)
For 1-fan units min.
250 mm (B)

Dla agregatdéw 2-went.

min. 350 mm (B)
For 2-fan units min.
350 mm (B)
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Min. 1x wysokosc
agregatu | nie mniej niz
800 mm (C]

Min. 1x height of the
unit and naot less then
800 mm(C)
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006-258

Separator cieczy SLA.E.EL.33B.18.12.5 thc

006-260

Separator cieczy 120x276 100.0564 P

002-331

Sprezarka Emerson XPV 0382 E-4E9-517

006-261

Separator cieczy 140x276 100.0606 P

002-800

Sprezarka Hitachi MS300DHV-47D2YG

006-262

Zbiornik cieczy 159x590 10L (13200442)

002-801

Sprezarka Hitachi MS400DHV-64D2YG

006-263

Zbiornik cieczy 159x850 15L (13200441)

002-802

Sprezarka Hitachi MS500DHV-80D2YG

006-264

Zbiornik cieczy 159x1400 25L (13200440)

003-335

Skraplacz IGAI10

006-513

Zbiornik cieczy GVN V6EL.33B.10.B3.B3.F4 thc

003-336

Skraplacz IGAI1S

006-269

Separator oleju NS-1005 (5/8")

003-337

Skraplacz IGAI25

006-270

Separator oleju NS-1004 (1/2")

003-350

Skraplacz IGAI4_M

006-271

Separator oleju NS-1007 (7/8")

003-351

Skraplacz IGAI7_M

006-702

Odolejacz 0S.EL.33B.12.1 thc

005-205

Zawor elektromag. Danfoss EVR 3 (032F1207)

006-417

Woziernik cieczy Danfoss SGN 12s 014-0193

005-214

Cewka Danfoss EVR 3 10W (018F7351)

006-425

Woziernik cieczy Danfoss SGN 16s 014L0184

005-261

Wtyk do cewki EVR Danfoss (042N0156)

006-713

Ostona Emerson XPV0382E-4X9-582 8414265

005-519

Czujka Carel NTCO15HPOO (1,5m) R-1387

011-226

Wentylator DP202A 2123MBT (I/M)

011-247

Wentylator FNO63-611 BD V7P2

005-575

Czujnik temp. CZ-NTC2K2-P-5Z-2,5M-TEQS

011-249

Wentylator osiowy FN080-ZI1.DG.V5P4

005-520

Czujka Carel NTCO30HPOO (3,2m) R-7756N

005-608

Podktadka uszczelniajgca Cu (7580/2)

005-613

Zawor bezp. 1/2" 29 bar VDS12-29 bar

014-927

015-814 *

Grzatka karteru opaska 35W

Lampka kontrolna XB7EV04MP

005-636

Sterownik Dixell IPG108D RS485

017-126

Roztacznik izolacyjny SBN 463 4P 63A

005-642

Czujnik Dixell PTC 1,5m silikon -50-150 °C

084-335

Zamek Euro-Locks B-671 4760

005-659

Inwerter ODE-3-340240-3F42 11 kW

084-782

Zawias 40x40 5.129.003 AISI 304 RAL-9005

005-663

Inwerter ODE-3-440390-3F42 18,5 kW

Al_v11_LITE

Al_v11_LITE Ptyta Gléwna Agregatu Inwert.

005-665

Inwerter ODE-3-440300-3F42 15 kW

KP-137-07-
75

Kapilara 137-07-75

005-683 *

Whyswietlacz SMI2 RS485 (Modbus RTU)

005-715

Przetwornik cisnienia MBS 3000-XX11-1AB04

KP-137-043-
85

Kapilara 137-043-85

005-716

Przetwornik cisnienia MBS 3000-D411-1AB04

005-801 *

Zawor kul. Danfoss GBC 12S (009G7062)

KP-15-05-
110

Kapilara 15-05-110

005-802 *

Zawor kul. Danfoss GBC 16S (009G7053)

KP-18-05-
165

Kapilara 18-05-165

005-803 *

Zawor kul. Danfoss GBC 18S (009G7065)

005-804 *

Zawor kul. Danfoss GBC 225 (009G7055)

KP-18-02-
260

Kapilara 18-02-260

005-805 *

Zawor kul. Danfoss GBC 285 (009G7063)

174482

Agregat IGAI_drzwi kpl _ MC-10

005-819 *

Zawor odcinajgcy VRU-1/2

174208

Agregat IGAI_drzwi kpl _ MC-15

005-867

Zaslepka miedziana CU_SAE "

176943

Agregat IGAI_drzwi kpl _ MC-25

006-208

Odwadniacz ADK 1612 MMS 12mm 003619

006-213

Odwadniacz DF316/M12S

006-237

Odwadniacz DF316/55
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174481

Agregat IGAI_dach kpl _ MC-10

176817

Agregat IGAI_dach kpl _ MC-10 Hitachi

176879

Agregat IGAI_dach kpl _ MC-15 Hitachi

157710

Agregat IGAI_panel wentylator zespol 10 HP

139111

Agregat IGAI_panel wentylator zespol 15 HP

165249

Agregat IGAI_panel wentylator zespol 25 HP

165146

Agregat IGAI_panel wentylator zespol 4 LP

176825 * | Agregat IGAI_SHM_Wymiennik kpl - Al-10

176543 * | Agregat IGAI_SHM_Wymiennik kpl - Al-15

176949 * | Agregat IGAI_SHM_Wymiennik kpl - Al-25

176972 * | Agregat IGAI_SHM_Wymiennik kpl - Al-4M

176935 * | Agregat IGAI_SHM_Wymiennik kpl - Al-7M

176881 * | Agregat IGAI_SHM_Wymiennik kpl - Al-11M
176814 * | Agregat IGAI_SHM_Wymiennik kpl - Al-10 Emerson

165226

Agregat IGAI_panel wentylator zespol 7 LP

165277

Agregat IGAI_panel wentylator zespol 11 LP

176566 * | Agregat IGAI_SHM_MC-10_Panel kpl
174206 * | Agregat IGAI_SHM_MC-15_Panel kpl

159794

Agregat IGAI_10HP_slupek narozny
nosny_przepusty kpl

174204 * | Agregat IGAI_SHM_MC-XX_Panel_dol kpl

176810 * | Agregat IGAI_Panel serwisowy - zespol

139193

Agregat IGAI_15HP_slupek narozny
nosny_przepusty kpl

Panel do ster. Dixell VGIPG-1P000 Visograph 1,0

*
157725 1A

165259

Agregat IGAI_25HP_slupek narozny
nosny_przepusty kpl

167081 Presostat miniat. Danfoss ACB LP-NO (0,5... 1,5 bar)
176988 Presostat miniat. Danfoss ACB LP-NO (0,0... 0,7 bar)

176809

Agregat MC 10_panel pelny kpl zespol

176873

Agregat MC 15_panel pelny kpl zespol

176944

Agregat MC 25_panel pelny kpl zespol

159798

Agregat IGAI_slupek narozny_siatka kpl

139065

Agregat IGAI_15HP_slupek narozny_siatka kpl

165233

Agregat IGAI_25HP_slupek narozny_siatka kpl

165140

Agregat IGAI_4_M_slupek narozny nosny kpl

165227

Agregat IGAI_7_M_slupek narozny nosny kpl

159802

Agregat IGAI_slupek srodkowy tyl kpl-62

165264

Agregat IGAI_25HP_slupek srodkowy tyl kpl-62

174486

Agregat IGAI_slupek narozny nosny drzwi kpl _ MC-
10

174211

Agregat IGAI_slupek narozny nosny drzwi kpl _ MC-
15

176946

Agregat IGAI_slupek narozny nosny drzwi kpl _ MC-
25

157784

Agregat IGAI_siatka skraplacza-313x870

162007

Agregat IGAI_siatka skraplacza-409x1020

167112

Agregat IGAI_siatka skraplacza-409x1770

157785

Agregat IGAI_siatka skraplacza-768x870

162008

Agregat IGAI_siatka skraplacza-964x1020

167110

Agregat IGAI_siatka skraplacza-964x1770

166826

Agregat IGAl_poprzeczka otworu drzwiowego kpl-
425
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Rozdzielnia

Rys. 4. Schemat ideowy obiegu czynnika chfodniczego (1- czujnik temperatury otoczenia, 2- zawor serwisowy
Schrader, 3- zawor kulowy na rurociggu ssawnym, 4- czujnik temperatury ssania, 5- rurocigg ssawny izolowany,
6- przetwornik niskiego cisnienia, 7- presostat niskiego cisnienia, 8- separator cieczy, 9- sprezarka Scroll, 10-
czujnik temperatury tfoczenia, 11- odolejacz, 12- skraplacz z wentylatorem, 13- izolowany zbiornik czynnika, 14-
kgtowy zawor bezpieczenistwa, 15- zawor kulowy serwisowy, 16- presostat wysokiego cisnienia, 17- przetwornik
wysokiego cisnienia, 18- filtr osuszacz, 19- elektrozawor dochfadzania sprezarki, 20- kapilara dochfadzania
sprezarki, 21- wziernik czynnika, 22- zawor kulowy na rurociggu cieczy, 23- czujnik temperatury rozdzielni).
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Agregaty MC 10; MCP 10
MOC CHEODNICZA, Qg [kW]

: R404A/R507A
Tabela wydajnos$S 7200 RPWYI 3600 RPM 900 RPM
zykgadowego a r| |
Onych temper a a}rr_:z 20 | -15 | -10 b 15 | -10 . 15 | -10
oczeni a | ORVARYAl | 0 | 7,00 | 9,70 | 11,90 675 | 8,20 3,53 | 4,22
godniczych. 26 | 7,11 | 8,86 | 11,00 633 | 7,72 3,32 | 3,98
30 | 6,65 | 8,30 | 10,40 6,05 | 7,38 3,18 | 3,80
32 | 652 | 818 | 10,22 591 | 7,21 3,11 | 3,70
40 | 6,00 | 7,70 | 9,50 5,28 | 6,35 2,80 | 3,30
45 | 535 | 7,10 | 8,60 4,85 | 5,75 2,55 | 3,05

R448A / R449A

7200 RPM 3600 RPM 900 RPM

-15 -10 - -15 -10 - -15 -10
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Mont aU

i nstalacj i

Agregat instalowac w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, mozliwie najblizej urzadzen chtodniczych.
Upewnic sie, ze hatas i wydmuchiwane z agregatu powietrze nie bedg ucigzliwe dla mieszkancow
sgsiadujacych budynkow i pomieszczen.

Agregatu nie mozna instalowac w miejscach, gdzie wystepuja:

- bezposrednie dziatanie stonica lub bezposrednie promieniowanie zrodet ciepta o wysokiej temperaturze

- wyroby petrochemiczne

- materiaty lub gazy tatwopalne

- duze zanieczyszczenie pytami lub innymi substancjami lotnymi
- sfone powietrze

- zwiagzki siarki

-duze skoki napiecia

- oleje i gazy (np. kuchnie)

- silne fale elektromagnetyczne

- pary o odczynie kwasnym lub zasadowym

a takze w pojazdach i ich kabinach.
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Pod agregat zamontowac odpowiednie podktadki antywibracyjne. Sprawdzic, czy jest dobrze posadowiony na

~

Wy tyczne mont auUu codstawie lus rarnie, aby uniknaé powstawania nadmiernych wibracji i hatasu. Upewni¢ sie, ze jest podtaczony

do przewodu ochronnego PE
Nie otwierac zaworow w rurociggu cieczy i gazu przed zakonczeniem wszystkich prac.

Upewnic sie, ze zostata pozostawiona wystarczajaca ilos¢ miejsca dla przeprowadzenia czynnosci
7777 2L I IL LI

konserwacyjnych.

Podstawa ma na celu zapobiec przed wytwarzaniem nadmiernego hafasu przez agregat oraz zapobiec przed

podtopieniem wodami gruntowymi. Moze byc stalowa lub betonowa. Podstawa betonowa powinna byc na state

zwigzana z podfozem i lezec na rownej, poziomej powierzchni, ktora zapewni rownomierny rozktad ciezaru.

Jezeli podstawa umieszczona bedzie na dachu, powierzchnia, na ktorej stac bedzie agregat musi byc ptaska, a

nosnosc dachu odpowiednia do przeniesienia ciezaru agregatu.
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