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Podstawy energetyki cieplnej

« Podstawowe parametry
* Energia cieplna

* Moc cieplna

» Sprawnos¢

» Ciepto topnieniai parowania

* Wymiana ciepta

* Przyktadowe zadania obliczeniowe

Wyktad wprowadzajacy



Podstawowe parametry

Jednostki podstawowych wielkosci :

Wielkos¢ fizyczna Nazwa jednostki Symbol jednostki

diugosé metr m

masa kilogram kg

czas sekunda s

natezenie pradu amper A
elektrycznego

temperatura kelwin K
bezwzgledna

Swiattos¢ kandela cd

lloS¢ materii mol

1 minvta = 60 sekund
1 godzina = 60 minut

ldoba =1 dzien = 24 godziny

1tydzien =7 dni

1 miesigc = od 28 do 31 dni
Trok =365 lub 366 dni
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Przeliczniki jednostek:
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Podstawowe parametry VIESMANN

Przyktady przeliczania jednostek:

10 000 W
10 000 W /1 000 =10 kW
10 000 W/ 1 000 000 = 0,01 MW

25 km/h=... m/s

1 km=1000m

1h=3600s

25km/hx (1000m/1km)x1h/3600s)=6,94m/s

25 m/s = ... km/h
25m/sx (1 km/1000m)x (3600s/1h)=90km/h

Turbiny wiatrowe: 4 —25m/s x (3 600s/1 000 m)=14-90 km/h

Podstawy energetyki cieplnej
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Cisnienie:

Rownowazniki stosowanych jednostiek cisnienia

T Paskal Bar mm HQO i&;ﬁﬁz;z Ar_tlgwosfe'ra Tor
wyisciowa 2 ' g
Pa = Nim* bar mm H,0 at atm Tr

1Pa=1N/m’ 1 10° 0,102 1,0210° | 9,869-10° | 7,501-10°
1 bar = 10° Pa 10° 1 10 197,2 1,0197 0.9869 750,06
1 mm H,0 * 9,807 9,807.107 1 107 9,678-10° | 7,356-107
1 at = 1 kGiem? 98 066,65 0,9807 10° 1 0,9678 735,56
1 atm ** 101 325 1,01325 | 10332,27 1,0332 1 760
B 7 iy 133,322 | 1,333-10° 13,595 1,358-10° | 1,316.10° 1
* 1 mm H,O odpowiada 1 kG/m®, ** 1 atm odpowiada 760 mm Hg, *** 1 Tr odpowiada 1 mm Hg

Przykiady:

1 bar =100 000 Pa=0,1 MPa lub 1 MPa = 10 bar
1 bar =1 000 mbar

1 hPa =100 Pa

Podstawy energetyki cieplnej
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Temperatura

Temperatura jest miarg stanu cieplnego danego ciata,
wyrazana w stopniach Celsjusza [°C] lub w Kelvinach [K]

Podstawy energetyki cieplnej
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Temperatura — strefy klimatyczne

Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego:
a) wg niemieckiej normy DIN 4710; b) wg polskiej normy PN-82/B-02403

Podstawy energetyki cieplnej
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Temperatura odczuwalna
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Temp. zewn Tormnp,
Wiatr: 0 km/h 10stC odczunana
105t C
Temp. zewn Temp.
Wiatr: 30 kemm/h 10stC odezirnang
1s5tC
Tomp. zewm., Temp.
Wiatr: 50 km/h 105t C odczunaing
23C
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Temperatura w ciagu roku

W Warszawie (lll strefa klimatyczna), w okresie od 1951 — 2000 roku,
srednio w roku wystepowaty:

= 69 dni o temperaturze w zakresie od 10 do 15°C
= 134 dni z temperaturami od 0 do 10°C (od sierpnia do czerwca)
* 62 dni o temperaturze od -10 do 0°C (od pazdziernika do kwietnia)

= 8 dni o temperaturze ponizej -10°C (od listopada do marca)

Zrodto: ,Warunki odczucia cieplnego okreslone na podstawie temperatury $redniej
dobowej (na przyktadzie Warszawy)” z Zaktadu Klimatologii Wydziatu Geografii

| Studiow Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urszula Kossowska-Cezak.
Borgis - Balneologia Polska 1-2/2005, s. 49-55
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Temperatura w ciggu roku; c.d.

Liczba dni w okresie grzewczym
« 134dni __ 62dni . 8dni
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5 10 ; Rys. Wykres temperatury wody
10 20 30 40 50 60 70 Bo 90 100 na zasilaniu i powrocie instalaci
Obdazenie kotta [/o] ; grzewczych zaprojektowanych

I . ; na 75/65 1 55/45°C, w zaleznosSci

! I
15 10 5 0 5 10 -15 -20

Vemprnasseuneinns 6] od temperatury zewnetrznej.
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Temperatura w ciggu roku; c.d.

Uwzgledniajgc tylko dni zimne i bardzo zimne (ponizej 10°C), sredni
sezon grzewczy w Warszawie trwa 204 dni.

Liczba dni w okresie grzewczym

. 134dni __ 62dni . 8dni
1o -.\\\ A - kociot kondensacyjny 40/30°C
i \\‘ "\\ ‘A B - kociot kondensacyjny 75/60°C
\. \\ C - kociot tradycyjny (z dolnym ograniczeniem
\‘ B temperatury wopdy kottowej)
2 100 \\‘
e
P s . .
& C W tym okresie wystepuije:
" ~ " 66% dni 0 temperaturach dodatnich
# = 30% o temperaturze od -10 do 0°C
. 0 . . . .
B = | tylko 4% dni bardzo | .sk.rajnle zimnych
Obciazenie kotta [%] (z temperaturami ponizej -10°C)

T
15 10 5 0 -5 10 -15 -20
" Temperatura zewnetrzna [°C]

Rys. Sprawnosc¢ kottdw gazowych w zaleznosci od obcigzenia
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Temperatura w ciggu roku; c.d.

Regulacja pogodowa — krzywe grzania
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Temperatura zewnetrzna w °C

Rys Krzywa grzewcza 1,4
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Temperatura

Mikroskop (200-krotne powiekszenie)

Wysokosc¢ temperatury zalezy od energii
ruchu czgsteczek (czgsteczek Browna),
lub atomow poszczegolnego ciata statego
lub substanciji.

Zero bezwzgledne (zero absolutne):
0K =-273,15°C

/1
Rys. Ruch czgsteczek Browna
Zdj. Przyktadowe termometry. w czgstce dymu.
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Temperatura — skala Celsjusza

Oznaczenie: t

6,°C
Jednostka: °C 100 4
0°C — odpowiada temperaturze -
krzepniecia wody lub temperaturze g { 0 |l
topnienialodu 5 -
100°C — odpowiada temperaturze o

wrzeniawody lub temperaturze
kondensacji pary wodnej przy cisnieniu
1013 mbar.

\
3 s

43 , /\sli Zero :
Ii JE® bezwzgledne -273 '\
)

Rys. Skala temperatury Celsjusza.

Podstawy energetyki cieplnej
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Temperatura — skala Kelvina

Oznaczenie: T

6,°C
Jednostka: K 100

55
Skala Kelvina nazywana jest PE Rl .l
rowniez bezwzgledng skalg 7 %
temperatury, poniewaz wychodzi
z temperatury zera g'é?;?usza
bezwzglednego (0 K) - nie ma
ujemnych temperatur.
T=t+273,15[K]

Zer ,

dT =dt=t2 =t1 b:zi/,vzgledne —273\/

Roznica temperatury: 1 K=1°C  Rys. Skale temperatury.

Podstawy energetyki cieplnej
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7.K

373

328

273

}AT: 62 K

266

Skala
Kelvina
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Cisnienie

WEASCIWE
CISNIENIE W KOLE

ZBYT NISKIE ZBYT WYSOKIE
CISNIENIE W KOLE CISNIENIE W KOLE

I

POWIERZCHNIA KONTAKTU OPONY Z PODLOZEM

Podstawy energetyki cieplnej
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Cisnienie; c.d.

Oznaczenie: p Py
Jednostka: Pa (MPa, bar, mbar...)

i
p=F/A [N/m2=Pa] /—@/—) p=1; =1Pa
. ‘/'

Rys. Cisnienie.

Gdy na powierzchnie Awynoszgcg 1 m2 dziata sita F o wartosci 1 N,
wowczas powstaje cisnienie 1 N/m2 =1 Pa (paksal)

1 bar =100 000 Pa=0,1 MPa lub 1 MPa =10 bar
1 bar =1 000 mbar
1 hPa =100 Pa

Podstawy energetyki cieplnej
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Cisnienie; c.d.

W technice cisnienie podawane jest |
najczesciej jako nadcisnienie pe w
stosunku do ci$nienia normalnego  °
(otoczenia) pamb = 1013,25 mbar
(ok. 1 bar, ok. 1000 hPa), ktore :
zalezy od wysokosci nad poziomem 5 ,, . | Dodatnie
y nadcisnienie
morza.

Linia ci$nienia

) powietrza
02+ | p. -~ 1 bar
Ujemne _ .
nadciénienie Pomieszczenie
Yy Vet | bez powietrza
- s TeProsnia
Manometr — wskazuje pe. Rys. Zakresy ci$nien.

Podstawy energetyki cieplnej
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Cisnienie; c.d.

Cisnienie bezwzgledne pabs
jest sumg cisnienia
normalnego pamb (otoczenia
lub odniesienia)

| nadcisnienia pe.

Pabs = pPpamb + Pe [Pa, bar]

Pe = Pabs — Pamb [Pa, bar]

Pabs - cisnienie bezwzgledne
pamb — ciSnienie otoczenia
pe — nadcisnienie

Rys. Zakresy cisnien.

Podstawy energetyki cieplnej
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Dodatnie
nadcis$nienie

Linia ci$nienia
powietrza

Pamb = 1 bar

Ujemne _ .
nadciénienie Pomieszczenie

bez powietrza

= Prdéznia
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Podstawowe parametry S

Cisnienie w cieczach

Cisnienie hydrostatyczne phydr — jest to ciSnienie jakie wywiera na ciato
zanurzone w wodzie znajdujgcy sie nad nim stup cieczy.

Zalezy od:
- wysokosci stupa cieczy h [m],
ktory oddziatuje na ciato
- gestosci cieczy p [kg/m3],
w ktorej ciato sie znajduje
- przyspieszenia ziemskiego g [m/s2]

Phydr

Phydr =p*g+*h [Pa]

-

v\vvvvzwv/

Rys. Cisnienie hydrostatyczne.

Podstawy energetyki cieplnej
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Podstawowe parametry

Cisnienie w cieczach

Cisnienie hydrostatyczne; c.d.

Phydr=p*g*h [Pa]
L] N P
=—= P
mzzg A m?2
kg * m
1N=——
g2

Phydr

-
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Cisnienie w cieczach

Gdzie panuje wieksze cisnienie, w punkcie A1 czy A2 ?

\ 0A1_¥v | _oAz

Podstawy energetyki cieplnej




SZKOLY PARTNERSKIE
Podstawowe parametry VIESMANN

Cisnienie w cieczach

Ksztalt naczynia, jego przekroj poprzeczny czy ilos¢ cieczy, nie majg
wptywu na wartosc cisnienia. Jest to tzw. paradoks hydrostatyczny.

& - N )/

Rys. Paradoks hydrostatyczny - jednakowe cisnienie w nieruchomych
cieczach, niezaleznie od przekroju poprzecznego i ksztattu rury.

Podstawy energetyki cieplnej
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Cisnienie w naczyniach pofgczonych

W naczyniach i rurach potaczonych poziom cieczy znajduje sie na rownej
wysokosci. Zasada ta jest uzywana np. w poziomnicy wezowe.

| | Wyznaczona
| kreska metrowa

hn
h

A

\
Fi¥ F.
o 10 2
\ S Z J) \

Pi=pP2 —> Fi=F,

« kreska metrowa |

Przeniesiona

Rys. Rury potgczone Rys. Poziomnica wezowa
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Poziomnica wezowa - wodna

Pot. szlauchwaga/szlaufwaga (z niem. Schlauchwaage) - sktada sie ona
z dwoch pionowych rurek szklanych, badz z tworzywa sztucznego, z
podziatkg, potgczonych gietkim przewodem.

Doskonale nadaje sie do wypoziomowania oddalonych od siebie dwoch
punktow.

[ 1

e
Wyznaczona Przeniesiona
kreska metrowa kreska metrowa

Podstawy energetyki cieplnej
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Rozprzestrzenianie sie cisnienia
Ciecze i gazy przyjmujg zawsze ksztalt naczynia, w ktorym sg zamkniete.

W cieczach i gazach cisnienie rozprzestrzenia sie rownomiernie we
wszystkie strony.

Ciecze nie dajg sie w sposob
znaczacy scisngc i sg uwazane za
niescisliwe — nieznaczna zmiana
objetosci cieczy na skutek dziatania 45
cisnienia. Z tego wzgledu g
konieczne jest stosowanie w %/ I\
Instalacjach centralnego | /ﬁf\
ogrzewania i wody uzytkowej e

przeponowych naczyn wzbiorczych. Rys. Rozprzestrzenianie sie ci$nienia
w cieczach (i gazach).

" 4
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Cisnienie:

Sprezanie gazu -> wzrasta cisnienie gazu oraz wzrasta jego
temperatura, np. pompa rowerowa, sprezarka pompy ciepta.

Rozprezanie gazu -> podczas rozprezania obniza sie cisnienie
| obniza sie temperatura gazu, np. powietrza.

Podstawy energetyki cieplnej
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Energia cieplna VIESMANN

Energia koncowa - ilos¢ energii
bilansowana na granicy budynku, ktéra
powinna zostac¢ dostarczona do budynku
aby z uwzglednieniem wszystkich strat
zapewnicC utrzymanie obliczeniowej
temperatury wewnetrznej i zapewnienie
cieptej wody uzytkowej. Ogolnie rzecz
ujmujgc to energia, za ktorg uzytkownik
musi zaptfacic.

Obliczanie zapotrzebowania energetycznego

-t

Przestrzen
graniczna przy

sporzadzaniu
bilansu \

Energia uzyteczna
(granica pomieszczenia)

Energia pierwotna - obok energii

koncowej uwzglednia dodatkowe naktady

g?:';giabtg;ﬁ:&ya nieodnawialnej energii pierwotnej
potrzebnej na dostarczenie do granicy

SR ~ budynku wykorzystywanego nosnika

oy onsiony| e €Nl (NP. gazu, oleju, en. elektrycznej).

Gaz ziemny
i Wegiel na

T = —— Energia uzyteczna - ilo$¢ energii jakg
potrzebuje budynek.

A A

/

_——————A

Rys. Bilans energetyczny - zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Podstawy energetyki cieplnej
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Zapotrzebowania na ciepto budynku powinno zostac
policzone dokladnie — programem komputerowym.

Przyktadowe wspoétczynniki dla wstepnych obliczen - szacunkowych

Zapotrzebowanie na ciepto budynku :

= domy budowane obecnie: 80 — 120 kWh/m2rok
= domy energooszczedne: 30 — 70 kWh/m2rok

= domy pasywne: 10 — 15 kWh/m2rok

= starszy dom — ocieplony: 140 — 160 kWh/m2rok
= starszy dom — bez ocieplenia: 170 — 200 kWh/m2rok

Moc grzewczanac.o. :

= domy budowane obecnie: 40 — 60 W/m2
= domy energooszczedne: 25 — 40 W/m2
= domy pasywne: ok. 15 W/m2

= starszy dom — ocieplony: 60 — 80 W/m2
= starszy dom — bez ocieplenia: 120 — 160 W/m2

Podstawy energetyki cieplnej
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Aby zwiekszyC temperature okreslonej ilosci wody, nalezy doprowadzic
energie cieplna.

Energia cieplna zawarta w okreslonej substanciji lub ciele nie moze
by¢ utozsamiana z temperatura tej substancji lub ciata.

Energia wystepuje w roznych
formach, jako:

- energia elektryczna

- energia jgdrowa

- energia mechaniczna

- energia cieplna

- energia promieniowania

- energia chemiczna Przy takim samym doplywie ciepla, rézne ilosci wody osiqge-

ja rézne temperatury.

50°C

Rys. Doptyw ciepta

Podstawy energetyki cieplnej




Energia cieplna

Aby podwyzszy¢ temperature 1 kg
substancji o 1 K, jest wymagana
okreslona ilosc ciepta Q. Zalezy ona
od rodzaju substanc;ji i okresla sie jg
jako ciepto wilasciwe ,,c" tej
substancji.

Pojemnosc¢ cieplna substancji nie jest
stata, lecz zmienia sie w zaleznosci
od cisnienia i temperatury.

1 Wh=3600J
4190 J/kgK x (1 Wh/ 3 600 J) =
= 1,1638 Wh/kgK

Podstawy energetyki cieplnej
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Ciepto witasciwe

Substancja s i W-h

kg - K kg - K
Aluminium 900 0,25
Stop miedzi i cyny 380 0,106
Zeliwo 544 0,15
Miedz 390 0,108
Stop miedzi i cynku 390 0,108
Stal 460 0,128
Stal nierdzewna 500 0,139
Cynk 395 0,11
Polietylen (PE-X) 2310 0,642
Poli-1-buten (PB) 1500 0,417
Polipropylen (PP) 2000 0,555
Poli(chlorek winylu) (PVC) 980 0,272
Olej opatowy EL 2070 0,575
Woda 4190 1,163
Lod 2050 0,57
Para wodna 1900 0,528
Powietrze 1224 0,34

Rys. Ciepto wtasciwe réznych substancii
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llos¢ ciepta (energia cieplna), jaka jest potrzebna zeby podgrzac
okreslong substancje, zalezy od jej ciepta wtasciwego, masy i od wzrostu
temperatury.

Q=mxcxdT [J]

Q — ilos¢ ciepta (energia cieplna) [J=>Ws; Wh]
m — masa [kg]

c — ciepto wiasciwe [J/(kgK) => Ws/kgK]

dT — réznica temperatury [K]

Podstawy energetyki cieplnej
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Przykiad: W ciggu 1 h dostarczamy do uktadu statg ilos¢ ciepta Q=50
MJ, w ktérym chcemy podgrza¢ substancje z 10°C do 60°C.
Czynnikiem transportujgcym ciepto jest woda lub powietrze. lle
wody i powietrza potrzebujemy zeby podgrzaé¢ substancje ?

dT=60-10=50[°C] (333 -283=50K)

Q=mxcxdT=>m=Q/(cxdT) [ J/(J/(kgK) x K) = kg ]

Woda - m=50000/ (4,19 x50) = 238,7 kg
Powietrze > m=50000/(1,22x50) =819,7 kg
Potrzeba ponad 3 (3,43) razy wiecej powietrza niz wody....

Gestosc powietrza wynosi ok. 1 kg/m3 (przy temp. 80°C);
1,188 kg/m3 przy temp. 20°C.

Podstawy energetyki cieplnej
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Moc cieplna (strumien cieplny), jest to iloS¢ energii cieplnej dostarczonej
w jednostce czasu (w danej ,,chwili”).

O=Q/t [W]
® — wydajnosc cieplna (strumien cieplny) [W = J/s]

Q —ilos¢ ciepta [J => W]
t — czas [s]

Aby ogrzac wiekszg ilos¢ wody do |
temperatury 80°C, w tym samym czasie co 1 |
mniejszg, ptyta grzewcza musi dostarczyc¢ | |
wiekszg ilosc¢ ciepta ®, tzn. jest potrzebna || soc [ e

ptyta grzewcza o wiekszej mocy cieplnej

niz 1000 W (o wiekszej wydajnosci 1000 W
Cleplnej) ;fzrvé?t::itn;nizgxl:;rc::)plywie ciepta, rozne ilosci wody osigga-

Podstawy energetyki cieplnej
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Jesli wode przeptywajgca przez urzgdzenie grzewcze trzeba

w okreslonym czasie podgrzacC do zgdanej temperatury, to wydajnosc
cieplng tego urzgdzenia (moc grzewczg), mozna obliczy¢ w nastepujgcy
sposob:

d=Q/t=mxcxdT/t

d=(m/t)xcxdT m/t = m — natezenie przeptywu masowego,
(strumien masy) [kg/s]

d=mxcxdT

® — moc cieplna [W = J/s]

m — natezenie przeptywu masowego (strumien masy) [kg/s, kg/h]
c — ciepto whasciwe [J/(kgK), Ws/kgK, Wh/kgK]

dT — réznica temperatury [K]

t — czas [s]

Podstawy energetyki cieplnej
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Przyktad: lle wyniesie natezenie przeptywu wody w rurociggu na
zasilaniu i powrocie z instalacji grzewczej. Temperaturawody
zasilajgcej ogrzewanie wynosi 70°C, na powrocie do kotta 55°C (z
instalacji); moc grzewcza kotta 10 kW.

® =10 [KW] = 10 000 [W]
dT =70-55=15[°C] = 15 [K]
th = ? [kg/h]
d=mxcxdT
m=®/(cxdT)
=10 000/ (1,163 x 15) = 573,2

m =573,2 [kg/h]
c = 1,163 [Wh/kgK]

Podstawy energetyki cieplnej
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Moc Cleplna VIEEMANN

Przyktad: Z jaka moca grzewczg pracuje kociot (w danej chwili), jesli
woda zasilajgca ogrzewanie ma temperature 55°C, powracajaca z
Instalacji: 50°C, a natezenie przeptywu wynosi 0,28 kg/s.

dT =55—50 =5 [°C] = 5 [K]
m = 0,28 [kg/s]
® =7 [W]

d=mxcxdT

® =m x c xdT = 0,28 [kg/s] x 1,163 [Wh/kgK] x 5 K
0,28 [kg/s] x 3600 [s/1h] = 1008 [kg/h]

® =m x cxdT = 1008 [kg/h] x 1,163 [Wh/kgK] x 5 K

® = 5861,5 [W] = 5,86 [kKW]
¢ = 1,163 [Wh/kgK]

Podstawy energetyki cieplnej
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Moc Cleplna VIEEMANN

Przyktad.:
lle czasu zajmie ogrzewanie wody od temperatury 10°C do 45°C i do 60°C,

w zbiorniku o pojemnosci 100 litréw i 120 litréw, gdy moc grzewcza kotta
wynosi 18 kW ?

® =18 kW

m = 100 kg / 120 kg

t1 =10°C

t2 = 45°/ 60°C d=Q/t [W]

c = 1,163 Wh/kgK d=(mxcxdT)/t

t=(mxcxdT)/®

t100/45 = ( 100 x 1,163 x (45 — 10) ) / 18 000 = 0,226 h x 60 min/h = 14 min
[ (kg x Whi(kgxK) xK) | W = h x 60 min/Lh = min ]

t100/60 = (100 x 1,163 x (60 —10) ) / 18 000 = 0,323 h x 60 = 19 min

t120/45 = ( 120 x 1,163 x (45 — 10) ) / 18 000 = 0,271 h x 60 = 16 min
t120/60 = ( 120 x 1,163 x (60 — 10) ) / 18 000 = 0,388 h x 60 = 23 min

Podstawy energetyki cieplnej
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Sprawnosc VIESMANN

Definicja:
Sprawnos¢ — skalarna bezwymiarowa wielkos¢ fizyczna, okreslajgca
w jakim stopniu w procesie przeksztatcana jest energia jednego rodzaju

W energie w innego rodzaju.

Sprawnosc¢ to stosunek ilosci energii wychodzacej z procesu (Ewy),
do ilosci energii wchodzgcej do procesu (Ewe).

uktad |
"'-.. E we E w‘ \ ::

proces

_sraty_

=, -

Podstawy energetyki cieplnej
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Sprawnoéé VIEEMANN

Prosciej:
Sprawnos¢,

jest to stosunek tego co otrzymujemy, do tego co wktadamy,
oznaczamy: n (eta)

Sprawnosc¢ zawsze < 100%

Kociot gazowy, olejowy czy na paliwo stale:
n = ciepto grzewcze / energia chemiczna paliwa

Energia chemiczna paliwa=p x wd
gdzie:
p — ilos¢ paliwa [m3, kg, litr]
wd — wartos¢ opatowa paliwa [kKwWh/kg, KWh/m3]

Podstawy energetyki cieplnej
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Sprawnoéé VIEEMANN

Pompa ciepta:

n = ciepto grzewcze / (energia z OZE + energia elektryczna)

Modut fotowoltaiczny (PV):

N = energia elektryczna / energia promieniowania stonecznego

Kolektor stoneczny:

n = ciepto grzewcze / energia promieniowania stonecznego

Podstawy energetyki cieplnej
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Ciepto topnienia i parowania VIESMANN

Stan skupienia materii zalezy od sit wigzania miedzy poszczegolnymi
czgsteczkami oraz od ich energii ruchowej. Wyrdzniamy trzy stany
skupienia: staty, ciekty i gazowy.

\
/' < OOOOOOQ)O %

0.0 Y09 0

0009 o

OOOO o OOOO o

o ©0%0, o

@ 909  ©
staty ciekty gazowy
Sity wigzace mie- Sity wigzgce mig- Brak sit wigzacych
dzy czgsteczkami dzy czgsteczkami miedzy czgstecz-
lub atomami sg sg znikome. Brak kami. Czgsteczki
duze. Czgsteczki struktury sieci. poruszajg sie Swo-
sg utozone w sieci Wymagany jest bodnie. Wymaga-
przestrzennie. zbiornik. ny jest zbiornik

zamkniety.

Rys. Stany skupienia

Podstawy energetyki cieplnej
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Ciepto topnienia i parowania VIESMANN
' leni 160 | = &= et
Zmiana _stanu skupienia | S =3 (R —— fiig:
nastepuje przy zawsze O gan i) < | r=2256 kJ/kg A X
- . . 8 ot — (przy paps = 1,013 bar) ¢ O,
niezmiennej temperaturze. < 2 2 83
1204212 |« o
. . S | . L R
Doprowadzajac energie: 100 g2 | g — ¢
. . wd o™ ;
ciato state - ciecz - para g0 | | §/| ciepto kondensaci o
®©| @©
0“.’8'8 nasy-
Uwolnienie ciepfa: 601 |2c= g
. =29
gaz > ciecz - stan staty a0 - |EE s
So Woda i wilgotna para
. . 20 — -g—_-:%-' i |
(kondensacja: gaz - ciecz) 80| 1
Ol
g 1kg| 333|420 2256
2040 | 5
©
40-35| g
@)
—60 — = Q kJ/kg —=

Rys. Zmiany stanu skupienia wody

Podstawy energetyki cieplnej
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Ciepto topnienia i parowania VIESMANN

Zmiana stanu skupienia nastepuje przy zawsze niezmiennej
temperaturze — przyktad wykorzystania w praktyce: zasobnik lodu.

Zasobnik lodu - wykorzystuje zmiane faz do gromadzenia ciepta
(magazynowania ciepta), po stronie pierwotnej pompy ciepta.

pojemnosc
zasobnika: 10 m3
(10.000 1),

Srednica 2,5 m,
wysokosc¢ 3,56 m

Zdj. Zasobnik ciepta - wykorzystanie przemiany
fazowej wody w 16d jako zrodto ciepta

Podstawy energetyki cieplnej
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Ciepto topnienia i parowania VIESMANN

Zasobnik lodu; c.d.

7 Regeneracja:
' 2 - powietrze atmosferyczne
e Bl | - promieniowanie stoneczne
=l W E - ciepto gruntu
a
b
6
f_ EJ Promieniowanie stoneczne
F Ciepto z powietrza
i - EJ Ciepto z gruntu

3 Powietrzny absorber solarny

T B I3 Pompa ciepta Vitocal
3 Zasobnik lodowy

Rys. Schemat ideowy pompy ciepta
z zasobnikiem lodu.

Podstawy energetyki cieplnej
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Zasobnik lodu; c.d.

100 -

Temperatura (°C)

116
Wh/kg

n Punkt zamarzania
E Punkt wrzenia
H Punkt nasycenia pary

i3
D
627
Wh/kg
u Lod E Woda + para
B Woda + lod E Para
I3 Woda

Zdj. Zasobnik ciepta - wykorzystanie przemiany
fazowej wody w 16d jako zrodto ciepta

Podstawy energetyki cieplnej
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Ciepto topnienia i parowania VIESMANN

Zasobnik lodu; c.d.

Wykorzystanie przemiany fazowej:

= przy schtodzeniu 1 kg wody, o 1 K - pozyskujemy 1,163 Wh
energii cieplnej; schtodzenie 10 m3 wody o 1 K — pozyskamy:
11,63 kWh

= 2
€ 100 ,
Q=mxcxdT =1kg x4190 J/(kgK) x 1 K g E
Q =4190 J =4190 Ws x 1 h/3600 s £ i
Q = 1,1639 Wh £ |
i
Q = 10.000 kg x 4,19 kJ/(kgK) x 1 K . II |
Q = 41.900 kJ = 41.900 kWs x 1h/3600s | | |
Q = 11,639 kWh A | B | C |
' : B Led
= przy catkowitym zamarznieciu 1 kg wody we . I E Wods + lod
. . Woda
pozyskujemy 93 Wh (przy statej ¢ *
temperaturze = 0°C); - Bl Termperatura zamarzania
Ciept emperatura wrzenia
10 m3 wody = ok. 10.000 kg => 930 kWh T L T

Podstawy energetyki cieplnej
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Ciepto topnienia i parowania VIESMANN

Zasobnik lodu; c.d.

Stancardsystemn: TRY04; 8kW, 4 SLK-S

0 ~—

20

AA
10 \" \ | ‘ ‘
0 L AT T - temp. zasobnika lodu

10= p . _ T - temp. zewn. .
0o 10 11 12 m 02 o3 04 05 06 07 0s

~_A'I'l My

\

Rys. Rozktad temperatur zasobnik lodu w pracujgcej instalac;ji

Podstawy energetyki cieplnej
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Ciepto topnienia i parowania VIEEMANN

Topnienie — krzepniecie

Ciepto topnienia lub krzepniecia ,s”, jest to iloSC ciepta jaka jest
potrzebna, lub jaka jest uwalniana, gdy 1 kg substancji zmienia stan
skupienia ze statego na ciepty (topnienie) lub z ciektego na staty
(krzepniecie).

Q=mxs

Q —ilos¢ ciepta [kJ lub Wh]

m — masa [Kg] y T
s — ciepto topnienia [kJ/kg lub Wh/kg] [Topnienie »
1 kgledu i333t—;
& i

Rys. Ciepto topnienia i krzepniecia

Podstawy energetyki cieplnej
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Parowanie — kondensacja

Ciepto parowania lub kondensacji
., to ilosC ciepta jaka jest potrzebna
lub uwalniana, gdy 1 kg substancji
przy statym cisnieniu zmienia stan
skupienia z cieklego na gazowy
(parowanie) lub z gazowego na
ciekly (kondensacja).

Q=mxr
Q — ilos¢ ciepta [kJ lub Wh]
m — masa [Kg]

r — ciepto parowania [kJ/kg lub
Wh/kg]

Podstawy energetyki cieplnej

SZKOLY PARTNERSKIE
VIESMANN

Tempera- Ciepto Tel;npe- Ciepto

Siibstanda tu_ra FOp- topnienia s r\:;:_‘ parowania r

nienia 6 kJ : kJ

°C ey nlz() 7 |

|

Aluminium 659 323 2270 11723 =

Otéw 327 264 | 1692 921 |
Léd 0 333 - -
Zeliwo szare| 1200 96.3 - -
Miedz 1083 188 2595 4647
Rte¢ -39 1.7 357 285
Tlen -219 13.8 -183 214
Stal 1400 276 2500 6280
Azot -210 25.5 -196 199
Woda 0 333 100 2256
Cynk 419 105 907 1800
Cyna 232 58,6 2430 2596
Powietrze -213 - -192 197

Rys. Ciepto topnienia i parowania
roznych substanciji
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Ciepto topnienia i parowania VIESMANN

Parowanie — kondensacja

Temperatura wrzenia i ciepto parowania wody s3a silnie zalezne od
cisnienia.

Pytanie: Czy na Mount Everest mozna ugotowac jajko ?

s Temperatura
Cisnienie p,ps . :
wrzenia @ | Uwagi
mbar °
L
393 75.4 Mount Everest
588 85,6 Mont Blanc
784 93,0 Zugspitze
1013 100 wysoko$¢ nad poziomem morza

Podstawy energetyki cieplnej
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Parowanie — kondensacja

SZKOLY PARTNERSKIE

V|E§MANN

Pytanie: Czy na Mount Everest mozna ugotowac jajko ?

Scinanie biatka w jaku (denaturacja), zachodzi w temperaturze ok. 63°C,
a zoOttko jaka kurzego scina sie w temp. ok. 5°C wyzszej od biatka, czyli

ok. 68°C.
Odpowiedz:
Na Mount Everest ugotujemy jajko.
Ciénienie Temperatura
Pabs |  \\rzenia 6 Uwagi
mbar °
L
393 75.4 Mount Everest
588 85,6 Mont Blanc
784 93,0 Zugspitze
1013 100 wysokos$¢ nad poziomem morza

Podstawy energetyki cieplnej
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SZKOLY PARTNERSKIE

V|E§MANN

Wymiana ciepta przez

przewodzenie
np. $ciana domu, $ciana kotta, lut

promieniowanie

np. stonce, grzejnik ptytowy,
ptomien palnika, grzejnik
promiennikowy

unoszenie ciepta / konwekcje
np. gorgce gazy spalinowe,
powietrze pokojowe, woda

Ptyta Grzejnik
promiennikowy
\\//\\"\/-\;\\-ﬁf\

Ptyta izolacyjna ‘

grzewcza
|| L1
Podgrzane powietrze
B et R i
et . 4
/ g \\\\
///// . ’ . “‘
//  Strumien ciepta |
it (konwekcja) L
N ——
1 Bl

Rozprzestrzenianie sig ciepta
przez fale elektromagnetyczne

Rozprzestrzenianie sie ciepta we-
wnatrz materiatu od czasteczki
materii do czgsteczki materii

|

Rozprzestrzenianie sig ciepta

przez unoszenie z pomocg
innych substancji

& - Czasteczki materii pozostajg na
Przenoszenie ciepta nie jest swoim miejscu, dlatego przeno-
powigzane z materiatem szenie ciepta jest mozliwe réwniez
w ciatach statych

Rys. Sposoby wymiany ciepta

Przenoszenie ciepta przez

wedrujgce czasteczki materii

Podstawy energetyki cieplnej
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Wymiana ciepta VIESMANN

Konwekcja

Promieniowanie

Przewodzenie

Konwekcja

Przewodzenie

Przewo-
dzenie

Konwekcja p .
romie-

niowanie

Rys. Sposoby wymiany ciepta
w instalacji grzewczej

Podstawy energetyki cieplnej
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Wymiana ciepta VIESMANN

+20°C wewnatrz -15°C na zewnatrz

Promieniowanie Promieniowanie

~ . {
Konwekcja Konwekcja
# Y
~

Rys. Przechodzenie ciepta przez sciane

Podstawy energetyki cieplnej
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Przyktadowe zadania obliczeniowe VIESMANN

Zadanie 1.

Manometr zamontowany 1,5 m nad najnizszym punktem instalacji i

wskazuje cisnienie 1,8 bar. Wysokosc instalacji wynosi 10 m. Cisnienie

otoczenia (normalne) wynosi 1005 hPa.

1. Oblicz cisnienie hydrostatyczne na wysokosci manometru, wynik podaj
w Pa.

2. Oblicz dodatkowe nadcisnienie w instalacji,
powyzej cisnienia hydrostatycznego

3. Oblicz cisnienie bezwzgledne

Uwaga: Manometr wskazuje nadcisnienie w

instalacji = cisnienie hydrostatyczne + cisnienie dodatkowe ' om

Podstawy energetyki cieplnej
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Przykiadowe zadania obliczeniowe VIESMANN

Zadanie 2.
lle energii cieplnej jest potrzebne do ogrzania 200 litréw wody od
temperatury 10°C do 60°C ?

Zadanie 3.

W podgrzewaczu pojemnosciowym znajduje sie 300 litrow wody
uzytkowej. Pompa ciepta pracuje z mocg grzewczg 8 kW. lle czasu zajmie
jej ogrzanie wody w zbiorniku od 10 do 45°C ?

Zadanie 4.
W zbiorniku znajduje sie 50 kg lodu o temperaturze 0°C. Jaka ilosS¢ ciepta
w kJ jest potrzebna do catkowitego stopnienia tego lodu ?

Podstawy energetyki cieplnej
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Przykiadowe zadania obliczeniowe VIESMANN

Zadanie 5.

Jaka ilos¢ ciepta w kJ jest potrzebna do catkowitego odparowania 200
litrow wody o temperaturze 10°C ?

Cisnienie normalne: 1013 mbar.

160 - = = _—
! - fn Ciepto parowania : ciN -
© 140 2 < | r=2256kJ/kg 3o
< > S| (przy paps = 1.013 bar) |*> o°X.
i = N 2e
1204~ 2 | ¢
ot = TRE
00 [ e I — e
1004 3 - a’ §:
& § g - N
S| . . :
80 - talo ] Ciepto kondensacji B
60 — A‘E‘g;;'f N
40 |[5E
8_; ’/ Woda 1 wilgotna para
204 (29
s
0 (S A |
1kg| 333(p20 2256
2040 <
405 | 2 < N
= |Q1 Q2
~60 Q. kJ/kg —=
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. . . SZKOLY PARTNERSKIE
Przyktadowe zadania obliczeniowe

VIESMANN
Zadanie 1. - Rozwigzanie
1.1. Phydr=7?
Phydr = h x p xg [Pa] . )
Phydr = (10 — 1,5) x 1000 x 9,81 "':‘“:v":"“"’ ——
m x kg/m3 x m/s2 = N/m2 = Pa
(kg xm)/s2=N Konwekcia -
10m
Phydr = 83 385 Pa = 83,39 kPa |
1,5m
l

Podstawy energetyki cieplnej
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SZKOLY PARTNERSKIE
Vi EEMAN N

Zadanie 1. - Rozwigzanie

1.2. Pdodatkowe = ?

Manometr wskazuje
nadcisnienie w instalacji...

Pe = Phydr + Pdodatkowe [Pa]

Pdodatkowe = Pe — Phydr
Pdodatkowe = 1,8 bar — 0,834 bar

Pdodatkowe = 0,966 bar

) 5+ | 4+ wskazanie manometru:
nadcignienie
= -
o o
_:__. +4 + ’;‘ +3 4
o -
Q
Q
e ®
g - -
= .3l e ., Dodatnie
S IR YN 3 adci$nienie
E LR R RS :g'..l%....t.
@ @
fJ 2
QEJ +1 -+ manometr : 1,8 bar
Z ciénienie
) bezwzgledne Linia ciSnienia
0 powietrza
e i
+0,8 1 L -0,2 Pamb = 1 bar
Q Ujemne ‘ :
nadciénienie Pomieszczenie
+0,2 ' ‘0.513 + bez powietrza
= Préznia

Podstawy energetyki cieplnej




. . . SZKOLY PARTNERSKIE
Przykiadowe zadania obliczeniowe VIESMANN

Zadanie 1. - Rozwigzanie

) 5+ } 44 wskazanie manometru:
1.3. Pabs=? | 5 nadcisnienie
® T
o 8
2 +4 T T 37T
Pabs = Pamb + Pe [Pa] o P
%)
= e
©
Pabs = 1,005 bar + 1,8 bar & & Dodatnie
o +3 4 — 42 . . .
~ - adcisnienie
; Ll L & oonl'bancbaanﬁnon
Pabs = 2,805 bar D 3
g 2
;-EJ +2 + +1 + manometr : 1,8 bar
Pabs - cisnienie bezwzgledne [bar] = 123 1h
Pamb — ci.é’ni.eni(.a otoczenia [bar] 5) (!;':z':r:g::d < Linia cinienia
Pe — nadcisnienie [bar] ; 0 powietrza
+ e
+0,8+ T 02+ Parp = 1 bar
Q Ujemne : :
| nadciénienie Pomieszczenie
+0,(2) - ! -0.? + bez powietrza
= Préznia

Podstawy energetyki cieplnej




. . . SZKOLY PARTNERSKIE
Przykiadowe zadania obliczeniowe VIESMANN

Zadanie 2. - Rozwigzanie

lle energii cieplnej jest potrzebne do ogrzania 200 litréow wody od
temperatury 10°C do 60°C ?

Q=mxcxdT [J]
Q — ilosc¢ ciepta (energia cieplna) [J=WSs]
m — masa [kg]

c — ciepto wtasciwe [J/(kgK) = Wh/kgK]
dT — réznica temperatury [K]

Q =200x 1,163 x (60 — 10)
kg x Wh/(kgxK) x K

Q=11 630 Wh = 11,63 kWh

Podstawy energetyki cieplnej
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Przykiadowe zadania obliczeniowe VIESMANN

Zadanie 3. - Rozwigzanie

W podgrzewaczu pojemnosciowym znajduje sie 300 litrow wody
uzytkowej. Pompa ciepta pracuje z mocg grzewczg 8 k\W. lle czasu zajmie
jej ogrzanie wody w zbiorniku od 10 do 45°C ?

d=Q/t W] ==>t=Q/P
® — wydajnosc cieplna (strumien cieplny) [W]
Q —ilosc¢ ciepta [J = WS]

t — czas [S]

Q=mxcxdT=300x1,163 x (45—-10) =12 211,5Wh =12,2 kWh
kg x Wh/(kg x K) x K=Wh

t=12,2/8=1525h =>1,525h x 60 min/1 h=91,5 min
kWh/ kW = h

Podstawy energetyki cieplnej
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Przykiadowe zadania obliczeniowe VIESMANN

Zadanie 4. - Rozwigzanie

W zbiorniku znajduje sie 50 kg lodu o temperaturze 0°C. Jaka ilosc ciepta
w kJ jest potrzebna do catkowitego stopnienia tego lodu ?

Q=mxs

Q — ilos¢ ciepta [kJ lub Wh]

m — masa [kg]

s — ciepto topnienia [kJ/kg lub Wh/kg]
ciepto topnienia lodu = 333 kJ/kg

0Q =50x333=16650kJ
kg xkJ/kg = kJ

Podstawy energetyki cieplnej
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Przyktadowe zadania obliczeniowe VIESMANN

Zadanie 5. - Rozwigzanie

Jaka ilos¢ ciepta w kJ jest potrzebna do catkowitego odparowania 200
litrow wody o temperaturze 10°C ?

Cisnienie normalne: 1013 mbar. 180901 121 cinio narowanis o
Ol 2| [Z] r- 9256 ki/kg o
Q — " = i 5 (pPrzy paps = 1.013 bar) ‘S
o 1204 . |2 ‘;‘. (f
Q=0Q1+Q2 7 & 2 ;1 —= &
80 ¥ O Ciepto kondensacji
Ql=mxcxdT =200 x 4,19 x (100 — 10) 0 |zg
kg x kJ/(kg x K) x K = kJ w0 [EE =
Q1 =75420kJ o ode i wilgo
204 29g I
S ]kq
Q2 =mxr =200 x 2256 = 451 200 kJ ? Tikg|333(f20 2256
kg x kd/kg = kJ 200 | 5|
404 3| = ke 8
— _ _ !
Q =75420 + 451 200 = 526 620 kJ % = | Q1 Q2 -
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Dziekuje za uwage...

Wyktad wprowadzajacy:
Podstawy energetyki cieplnej
mgr inz. Krzysztof Gnyra

tel. 602 231 407
e-mail: kgnyra@gmail.com
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